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(7F	 DUCT)

A AB B56 78

5後G	 (5F	 DUCTのみ)

54321 6 7 8 9 10

1514131211 16 17 18 19 20

21 2722 23 24 25 26 28 29 30

(6F	 BOX)
(5F.6F	 DUCTと切替)

5-6後G

54321 6 7 8 9 10 3029282726252423222120191817161514131211

5-6後G	 (5F.6F	 DUCT共通)(6F	 BOXと切替)

※5後G-5～8は、7後G-5～8	 とコンモ
	 	 5後G-A,Bは、7後G-A,B	 とコンモ

※7後G-5～8は、5後G-5～8	 とコンモ
	 	 7後G-A,Bは、5後G-A,B	 とコンモ
　7後G-C,Dは、監督室-C,D	 とコンモ

仮設電源盤(7FGAL)
単相3線	 40KVAより

※仮設電源盤は
　舞台3箇所・7FGALの
　合計容量です

仮設電源盤(7FGAL)
単相3線	 40KVA
3相3線	 	 35KVA
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D型20A	 36回路
ﾌﾞﾚｰｶ付ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

Gallery	 5-8F	 回路図

記号 名称

10 100V	 20A	 調光回路

100V	 30A	 調光回路

100V	 60A	 調光回路

100V	 60A	 直回路（調光卓制御可）

200V	 60A	 直回路（調光卓制御可）

100V15A	 直回路（調光室手動操作可）

Ethernet

A

A

20

10


